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CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.L)

. . 3 =% Vo4 f(
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Plaats van onderzoek : SEr e (XA L
Iinstallateur : Eﬁ[:ﬁMﬁ"&-&v.& J
— B.TW.-nummer :..£2.2.3 ~8£47 4 ‘:?
— of identiteitskaartnr. : ... )

uitgereiktte .

— Bedrijfsspanning

~ Doorsnede voedingskabel

— Algemene bescherming

— Type algemene schakelaar

— Type aardelekirode(s)

— Aardspreidingsweerstand

— Algemene isoleringsweerstand

— Aantal borden en eindstroombanen

— Algemene differentieelschakelaar

— Bijkomende differentieelschakelaar(s)

— de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelekirode.

— de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
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De elektrische installatie werd ... _g/f C’C’)’nfb@;b'év(’mdén gan de bovenvermelde voorschriften; de algemene
differentieelschakelaar werd verzegeld; el eendraadsschiema en het situatieschema werd voor gezien getekend.
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Volgend controleonderzoek uiterlijk op
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WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.

3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie
dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken,

. Dienst Elektrische Energié. )
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