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Oppervlakte ondergrondse parking= 455m3
Verluchting voor rookevacuatie = 0,5% = 2,28m2 

Advies brandweer 14/05/2009
Deuren en garage te gebruiken
als luchttoevoer voor rookevacuatie
naar buiten via sectionaalpoort
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aansluiting binnenafvoeren
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De aannemer dient de maten te controleren 
alvorens over te gaan tot de werkzaamheden.

NOTA:
De stabiliteitsstudie dient te gebeuren door
een erkend BURGERLIJK INGENIEUR

GEVELMATERIAAL
1. Dakbedekking: zwarte vlakke pannen
2. Gevelmetselwerk: Beige baksteen
3. Gevel Pleisterwerk lichtgrijs
4. Multiboard houttextuur
5. Natuursteen plint: Maaslandse kalksteen gezoet 4cm dikte
6. Alu. ramen en deuren kleur: Antraciet
7. Arduindorpels
8. Sierbeton
9. Ballustrade: bovenregel cfr multiboard; gelaagd helder glas
10. Metalen leuning
11. Luifel: bekleed met volkernplaat: grijs
12. Afvoeren in zink: Antraciet
13. Tuinscherm

Fundering : 
- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond 
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- onderzijde min. 80cm onder toekomstig maaiveld
- afmetingen overeenkomstig stabiliteitsstudie

Rioleringsbuizen :
- Ø 110mm tenzij anders vermeld
- min. met een bedekking van 25cm
- min. afwateringshelling 1,5cm/m

Draagconstructie, welfsels en spanten:
-uitvoering volgens stabiliteitsstudie van de ingenieur 

Bestaand

Weg te breken

Regenwater
Wc - leidingen
Sanitairleiding
Fundament

Nivo afgewerkte vloer

Betonkussen

Funderingsbeton

Stortbeton

Funderingsmetselwerk

Aangevulde grond

Draagvloer

Gewapend beton

Binnenmetselwerk

Parament
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000

Brandweerstand van structurele elementen
- Wanden: metselwerk uit snelbouwsteen Rf min. 1u
- Vloerplaten : betonplaat Rf min. 1u
- Vloerplaat onder het plat dak Rf min. 1u
- Dakbedekking: is klasse A1 (kiezel op het dak)

Trappen: aantrede min. 24cm op de looplijn
Leidingkoker: op elke horizontaal nivo gecompartimenteerd
met niet brandbaar materiaal Rf30'
Verwarmingslokalen: 1 gesloten gaswandketel (type c)
voor 25kw per appartement.
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