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Appartement 0.2
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badkamer

badkamer

toilet

gangslaapkamer 2

slaapkamer 1

keuken

leefruimte

leefruimte

keuken

gemeenschappelijke inkomhal

slaapkamer 1

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 50m3/h

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 50m3/h

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 75m3/h

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 25m3/h

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 50m3/h

natuurlijke aanvoer
ventilatiedebiet min. 110 m3/h

totale netto-opening opengaand
raam min. 0,87 m2

(intensieve ventilatie EPB)

natuurlijke aanvoer
ventilatiedebiet min. 46 m3/h

natuurlijke aanvoer
ventilatiedebiet min. 127 m3/h

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm

totale netto-opening opengaand
raam min. 0,80 m2

(intensieve ventilatie EPB)

natuurlijke aanvoer
ventilatiedebiet min. 49 m3/h

natuurlijke aanvoer
ventilatiedebiet min. 45 m3/h

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm Ventilatie doorvoer lucht:

spleet onder deur 1 cm

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm

totale netto-opening opengaand
raam min. 2,25 m2

(intensieve ventilatie EPB)

totale netto-opening opengaand
raam min. 0,82 m2

(intensieve ventilatie EPB)

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm

Ventilatie doorvoer lucht:
spleet onder deur 1 cm

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 50m3/h

mechanische afvoer
ventilatiedebiet min. 75m3/h
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lift
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BMC

Alle metaal- en betonconstructies
volgens studie ingenieur stabiliteit

deur EI1 30

deur EI1 30

deur EI1 30 zs

Aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding tegen het
aanpalende gebouw na het slopen van de woning:
- aanbrengen van geïmpregneerd houten latwerk
- gevel thermisch isoleren tussen de houten stijlen
- aanbrengen van een dampopen vochtscherm
- gevel afwerken met zwarte leien

prefab betontrapbinnenkraantje voor
onderhoud op re wa

totale netto-opening opengaand
raam min. 1,95 m2

(intensieve ventilatie EPB)
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compartimentscheidende wand REI 60

compartimentscheidende wand REI 60
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wanden technische koker REI 30
op voorwaarde dat elke bouwlaag van

brandscherm wordt voorzien van REI30
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